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Marktgemeinde Schruns, Amtsadresse (s2.1) 

per V-DOK (intern) 

 

Auskunft: 

DI Elias Gmeiner 

T +43 5574 511 42518 

 

Zahl: UI-5.03.01.18.00-279 

Bregenz, am 07.07.2026 

 

 

 

 

Betreff: Trinkwasseruntersuchung 

Datum der Probenahme: 16.03.2026 

- Anlage/Versorgung: Netzproben 

- Auftragsnummer: 302-0/2026-UI 

- Probennummer: 1 - 6 

Bezug: Ihr Dauerauftrag vom 27.05.2015 

 

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

in der Anlage übermittle ich Ihnen die im Betreff erwähnten Prüfberichte, Gutachten bzw. die 

Beurteilung und gegebenenfalls weitere Beilagen. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Der Institutsleiter 

im Auftrag 

 

 

gez. DI Elias Gmeiner 
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Nachrichtlich an: 

 Institut für Umwelt und Lebensmittelsicherheit des Landes Vorarlberg (UI) 

per V-DOK (intern) 

Abteilung Amtliche Lebensmittelkontrolle 

 

 



Probennummer:   1 - 

Probennummer:   2 - 

Probennummer:   3 - 

Probennummer:   4 - 

Probennummer:   5 - 

Probennummer:   6 - 

Probenahme am:

Die vorliegende(n) Probe(n) wurde(n) verordnungsgemäß entnommen, untersucht und 
begutachtet und/oder Anlagenteile normgerecht inspiziert (Verordnung "Qualität von Wasser für 
den menschlichen Gebrauch", Trinkwasserverordnung - TWV, BGBl. II Nr. 304/2001 i.d.g.F., 
Codexkapitel B1 „Trinkwasser“, ÖLMB, IV. Auflage i.d.g.F. bzw. OENORM M 5874).

Witterungsverhältnisse

bei der Entnahme:

an den Vortagen:

gemäß LMSVG 2006 und ÖLMB Codexkapitel B1

Bregenz, am 07.07.2026

Auftragsnummer: 302-0/2026-UI

16.03.2026

Marktgemeindeamt Schruns
Kirchplatz 2
A-6780 Schruns

Untersuchung von Trinkwasser

NP Sportanlage, Wagenweg 49

NP Laufbrunnen Gantschierstraße 85

NP Laufbrunnen Flurstraße 23

NP HB Montjola, Abgabe Netz

NP Hotel Montjola Nova, Montjolastraße 31

NP Laufbrunnen Silvrettastraße 123

Ortsbefund

trocken

Vortag trocken, vorher Schneefall

Trinkwassergutachten

Im Versorgungsnetz sind keine Hinweise auf eine mikrobiologische Verunreinigung feststellbar.



HINWEIS

Aufgrund hygienerelevanter Mängel, die im Rahmen der Inspektion festgestellt wurden, sind 
Sanierungen an der Wasserversorgungsanlage durchzuführen (siehe Inspektionsbericht(e) 304, 
306, 307, 737/2026-UI).
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Auftragsnummer: 302-0/2026-UI

Beurteilung
Das Wasser und/oder die inspizierten Anlagenteile entsprechen teilweise nicht den 
Bestimmungen der Verordnung „Qualität von Wasser für den menschlichen Gebrauch“ 
(Trinkwasserverordnung, BGBl. II Nr. 304/2001 i.d.g.F.) oder des Codexkapitels B1 „Trinkwasser“ 
(ÖLMB, IV. Auflage i.d.g.F.).



Das Wasser ist zur Verwendung als Trinkwasser geeignet.



Zur Aufrechterhaltung der Eignung des Wassers als Trinkwasser sind Maßnahmen erforderlich.

Laut Auftrag wird der Inhalt dieses Berichts der zuständigen Behörde 

gemäß § 44 Abs. 4 LMSVG elektronisch übermittelt.

##SIGNATURE##

elektronisch gefertigt

Der Gutachter

DI Elias Gmeiner



Marktgemeindeamt Schruns

Kirchplatz 2

A-6780 Schruns
Bregenz, am 07.07.2026

Prüfbericht

Trinkwasser, Untersuchung gemäß Verordnung 'Qualität von Wasser für den 
menschlichen Gebrauch' (BGBl. II Nr. 304/2001 i.d.g.F.) bzw. Kapitel B1 'Trinkwasser' 
(ÖLMB, IV. Auflage i.d.g.F.)

Prüfgegenstand:

1Probennummer:302-0/2026-UIAuftragsnummer:

Marktgemeindeamt SchrunsAuftraggeber:

NP Sportanlage, Wagenweg 49Probenstelle:

A-6780 Schruns

Mathias Pirschner, BSc; UmweltinstitutProbenehmer:

16.03.2026  11:40 UhrProbenahmedatum:

Mathias Pirschner, BSc; UmweltinstitutProbenüberbringer:

16.03.2026Probeneingang:

16.03.2026  bis  31.03.2026Analysendatum:

Prüfergebnis

Norm/SondertextEinheitErgebnisParameter

Zweck A gemäß OENORM EN ISO 19458Probenahme für mikrobiologische 
Untersuchung

o.B. OENORM M 6620Aussehen, Farbe vor Ort

        8.7 OENORM M 6616°CWassertemperatur vor Ort

       90 OENORM EN 27888µS/cmLeitfähigkeit vor Ort (bei 25°C)

       81 OENORM EN 27888µS/cmLeitfähigkeit vor Ort (bei 20°C) berechnet

        0 OENORM EN ISO 6222KBE/mlKBE bei 22°C (72h)

        1 OENORM EN ISO 6222KBE/mlKBE bei 37°C (48h)

        0 OENORM EN ISO 9308-1KBE/100mlColiforme Bakterien

        0 OENORM EN ISO 9308-1KBE/100mlEscherichia coli (E. coli)

        0 OENORM EN ISO 7899-2KBE/100mlIntestinale Enterokokken

Abt. Trinkwasser

Ing. Markus Schupp e.h.


Prüfverantwortlicher

Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die oben beschriebene Probe. Dieser Prüfbericht darf nicht ohne schriftliche 
Genehmigung des Umweltinstitutes auszugsweise vervielfältigt oder veröffentlicht werden.

* Untersuchung außerhalb des akkreditierten Rahmens;  o.B. = ohne Besonderheiten
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Marktgemeindeamt Schruns

Kirchplatz 2

A-6780 Schruns
Bregenz, am 07.07.2026

Prüfbericht

Trinkwasser, Untersuchung gemäß Verordnung 'Qualität von Wasser für den 
menschlichen Gebrauch' (BGBl. II Nr. 304/2001 i.d.g.F.) bzw. Kapitel B1 'Trinkwasser' 
(ÖLMB, IV. Auflage i.d.g.F.)

Prüfgegenstand:

2Probennummer:302-0/2026-UIAuftragsnummer:

Marktgemeindeamt SchrunsAuftraggeber:

NP Laufbrunnen Gantschierstraße 85Probenstelle:

A-6780 Schruns

Mathias Pirschner, BSc; UmweltinstitutProbenehmer:

16.03.2026  12:00 UhrProbenahmedatum:

Mathias Pirschner, BSc; UmweltinstitutProbenüberbringer:

16.03.2026Probeneingang:

16.03.2026  bis  31.03.2026Analysendatum:

Prüfergebnis

Norm/SondertextEinheitErgebnisParameter

Zweck A gemäß OENORM EN ISO 19458Probenahme für mikrobiologische 
Untersuchung

o.B. OENORM M 6620Aussehen, Farbe vor Ort

        6.8 OENORM M 6616°CWassertemperatur vor Ort

      233 OENORM EN 27888µS/cmLeitfähigkeit vor Ort (bei 25°C)

      209 OENORM EN 27888µS/cmLeitfähigkeit vor Ort (bei 20°C) berechnet

        0 OENORM EN ISO 6222KBE/mlKBE bei 22°C (72h)

        0 OENORM EN ISO 6222KBE/mlKBE bei 37°C (48h)

        0 OENORM EN ISO 9308-1KBE/100mlColiforme Bakterien

        0 OENORM EN ISO 9308-1KBE/100mlEscherichia coli (E. coli)

        0 OENORM EN ISO 7899-2KBE/100mlIntestinale Enterokokken

Abt. Trinkwasser

Ing. Markus Schupp e.h.


Prüfverantwortlicher

Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die oben beschriebene Probe. Dieser Prüfbericht darf nicht ohne schriftliche 
Genehmigung des Umweltinstitutes auszugsweise vervielfältigt oder veröffentlicht werden.

* Untersuchung außerhalb des akkreditierten Rahmens;  o.B. = ohne Besonderheiten
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Marktgemeindeamt Schruns

Kirchplatz 2

A-6780 Schruns
Bregenz, am 07.07.2026

Prüfbericht

Trinkwasser, Untersuchung gemäß Verordnung 'Qualität von Wasser für den 
menschlichen Gebrauch' (BGBl. II Nr. 304/2001 i.d.g.F.) bzw. Kapitel B1 'Trinkwasser' 
(ÖLMB, IV. Auflage i.d.g.F.)

Prüfgegenstand:

3Probennummer:302-0/2026-UIAuftragsnummer:

Marktgemeindeamt SchrunsAuftraggeber:

NP Laufbrunnen Flurstraße 23Probenstelle:

A-6780 Schruns

Mathias Pirschner, BSc; UmweltinstitutProbenehmer:

16.03.2026  12:20 UhrProbenahmedatum:

Mathias Pirschner, BSc; UmweltinstitutProbenüberbringer:

16.03.2026Probeneingang:

16.03.2026  bis  31.03.2026Analysendatum:

Prüfergebnis

Norm/SondertextEinheitErgebnisParameter

Zweck A gemäß OENORM EN ISO 19458Probenahme für mikrobiologische 
Untersuchung

o.B. OENORM M 6620Aussehen, Farbe vor Ort

        8.3 OENORM M 6616°CWassertemperatur vor Ort

      162 OENORM EN 27888µS/cmLeitfähigkeit vor Ort (bei 25°C)

      145 OENORM EN 27888µS/cmLeitfähigkeit vor Ort (bei 20°C) berechnet

        0 OENORM EN ISO 6222KBE/mlKBE bei 22°C (72h)

        0 OENORM EN ISO 6222KBE/mlKBE bei 37°C (48h)

        0 OENORM EN ISO 9308-1KBE/100mlColiforme Bakterien

        0 OENORM EN ISO 9308-1KBE/100mlEscherichia coli (E. coli)

        0 OENORM EN ISO 7899-2KBE/100mlIntestinale Enterokokken

Abt. Trinkwasser

Ing. Markus Schupp e.h.


Prüfverantwortlicher

Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die oben beschriebene Probe. Dieser Prüfbericht darf nicht ohne schriftliche 
Genehmigung des Umweltinstitutes auszugsweise vervielfältigt oder veröffentlicht werden.

* Untersuchung außerhalb des akkreditierten Rahmens;  o.B. = ohne Besonderheiten
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Marktgemeindeamt Schruns

Kirchplatz 2

A-6780 Schruns
Bregenz, am 07.07.2026

Prüfbericht

Trinkwasser, Untersuchung gemäß Verordnung 'Qualität von Wasser für den 
menschlichen Gebrauch' (BGBl. II Nr. 304/2001 i.d.g.F.) bzw. Kapitel B1 'Trinkwasser' 
(ÖLMB, IV. Auflage i.d.g.F.)

Prüfgegenstand:

4Probennummer:302-0/2026-UIAuftragsnummer:

Marktgemeindeamt SchrunsAuftraggeber:

NP HB Montjola, Abgabe NetzProbenstelle:

A-6780 Schruns

Mathias Pirschner, BSc; UmweltinstitutProbenehmer:

16.03.2026  12:45 UhrProbenahmedatum:

Mathias Pirschner, BSc; UmweltinstitutProbenüberbringer:

16.03.2026Probeneingang:

16.03.2026  bis  31.03.2026Analysendatum:

Prüfergebnis

Norm/SondertextEinheitErgebnisParameter

Zweck A gemäß OENORM EN ISO 19458Probenahme für mikrobiologische 
Untersuchung

o.B. OENORM M 6620Aussehen, Farbe vor Ort

        8.6 OENORM M 6616°CWassertemperatur vor Ort

      251 OENORM EN 27888µS/cmLeitfähigkeit vor Ort (bei 25°C)

      225 OENORM EN 27888µS/cmLeitfähigkeit vor Ort (bei 20°C) berechnet

        0 OENORM EN ISO 6222KBE/mlKBE bei 22°C (72h)

        0 OENORM EN ISO 6222KBE/mlKBE bei 37°C (48h)

        0 OENORM EN ISO 9308-1KBE/100mlColiforme Bakterien

        0 OENORM EN ISO 9308-1KBE/100mlEscherichia coli (E. coli)

        0 OENORM EN ISO 7899-2KBE/100mlIntestinale Enterokokken

Abt. Trinkwasser

Ing. Markus Schupp e.h.


Prüfverantwortlicher

Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die oben beschriebene Probe. Dieser Prüfbericht darf nicht ohne schriftliche 
Genehmigung des Umweltinstitutes auszugsweise vervielfältigt oder veröffentlicht werden.

* Untersuchung außerhalb des akkreditierten Rahmens;  o.B. = ohne Besonderheiten
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Marktgemeindeamt Schruns

Kirchplatz 2

A-6780 Schruns
Bregenz, am 07.07.2026

Prüfbericht

Trinkwasser, Untersuchung gemäß Verordnung 'Qualität von Wasser für den 
menschlichen Gebrauch' (BGBl. II Nr. 304/2001 i.d.g.F.) bzw. Kapitel B1 'Trinkwasser' 
(ÖLMB, IV. Auflage i.d.g.F.)

Prüfgegenstand:

5Probennummer:302-0/2026-UIAuftragsnummer:

Marktgemeindeamt SchrunsAuftraggeber:

NP Hotel Montjola Nova, Montjolastraße 31Probenstelle:

A-6780 Schruns

Mathias Pirschner, BSc; UmweltinstitutProbenehmer:

16.03.2026  13:10 UhrProbenahmedatum:

Mathias Pirschner, BSc; UmweltinstitutProbenüberbringer:

16.03.2026Probeneingang:

16.03.2026  bis  31.03.2026Analysendatum:

Prüfergebnis

Norm/SondertextEinheitErgebnisParameter

Zweck A gemäß OENORM EN ISO 19458Probenahme für mikrobiologische 
Untersuchung

o.B. OENORM M 6620Aussehen, Farbe vor Ort

       10.6 OENORM M 6616°CWassertemperatur vor Ort

      244 OENORM EN 27888µS/cmLeitfähigkeit vor Ort (bei 25°C)

      219 OENORM EN 27888µS/cmLeitfähigkeit vor Ort (bei 20°C) berechnet

        0 OENORM EN ISO 6222KBE/mlKBE bei 22°C (72h)

        9 OENORM EN ISO 6222KBE/mlKBE bei 37°C (48h)

        0 OENORM EN ISO 9308-1KBE/100mlColiforme Bakterien

        0 OENORM EN ISO 9308-1KBE/100mlEscherichia coli (E. coli)

        0 OENORM EN ISO 7899-2KBE/100mlIntestinale Enterokokken

Abt. Trinkwasser

Ing. Markus Schupp e.h.


Prüfverantwortlicher

Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die oben beschriebene Probe. Dieser Prüfbericht darf nicht ohne schriftliche 
Genehmigung des Umweltinstitutes auszugsweise vervielfältigt oder veröffentlicht werden.

* Untersuchung außerhalb des akkreditierten Rahmens;  o.B. = ohne Besonderheiten
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Marktgemeindeamt Schruns

Kirchplatz 2

A-6780 Schruns
Bregenz, am 07.07.2026

Prüfbericht

Trinkwasser, Untersuchung gemäß Verordnung 'Qualität von Wasser für den 
menschlichen Gebrauch' (BGBl. II Nr. 304/2001 i.d.g.F.) bzw. Kapitel B1 'Trinkwasser' 
(ÖLMB, IV. Auflage i.d.g.F.)

Prüfgegenstand:

6Probennummer:302-0/2026-UIAuftragsnummer:

Marktgemeindeamt SchrunsAuftraggeber:

NP Laufbrunnen Silvrettastraße 123Probenstelle:

A-6780 Schruns

Mathias Pirschner, BSc; UmweltinstitutProbenehmer:

16.03.2026  14:00 UhrProbenahmedatum:

Mathias Pirschner, BSc; UmweltinstitutProbenüberbringer:

16.03.2026Probeneingang:

16.03.2026  bis  31.03.2026Analysendatum:

Prüfergebnis

Norm/SondertextEinheitErgebnisParameter

Zweck A gemäß OENORM EN ISO 19458Probenahme für mikrobiologische 
Untersuchung

o.B. OENORM M 6620Aussehen, Farbe vor Ort

        8.2 OENORM M 6616°CWassertemperatur vor Ort

       90 OENORM EN 27888µS/cmLeitfähigkeit vor Ort (bei 25°C)

       81 OENORM EN 27888µS/cmLeitfähigkeit vor Ort (bei 20°C) berechnet

        0 OENORM EN ISO 6222KBE/mlKBE bei 22°C (72h)

        0 OENORM EN ISO 6222KBE/mlKBE bei 37°C (48h)

        0 OENORM EN ISO 9308-1KBE/100mlColiforme Bakterien

        0 OENORM EN ISO 9308-1KBE/100mlEscherichia coli (E. coli)

        0 OENORM EN ISO 7899-2KBE/100mlIntestinale Enterokokken

Abt. Trinkwasser

Ing. Markus Schupp e.h.


Prüfverantwortlicher

Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die oben beschriebene Probe. Dieser Prüfbericht darf nicht ohne schriftliche 
Genehmigung des Umweltinstitutes auszugsweise vervielfältigt oder veröffentlicht werden.

* Untersuchung außerhalb des akkreditierten Rahmens;  o.B. = ohne Besonderheiten
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Auftragsnummer: 302-0/2026-UI Probennummer: 6

##SIGNATURE##

Seite 7 von 7

* Untersuchung außerhalb des akkreditierten Rahmens;  o.B. = ohne Besonderheiten

Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die oben beschriebene Probe. Dieser Prüfbericht darf nicht ohne schriftliche 
Genehmigung des Umweltinstitutes auszugsweise vervielfältigt oder veröffentlicht werden.
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